HK-4421-133/JC/13 L ' Urzad v owic|

dnia 14 maja 2013 roku [podpis. . . 9

w Zawidowie, Plac Zwycigstwa Y

- Urzad Miejski — kurek czerpalny w toalecie stuzbowej

Na podstawie sprawozdania z badania wody Nr 200/Z z dnia 16 maja 2013 roku
stwierdza si¢ co nastepuje:

Bakteriologicznie woda bez zastrzezen.

Woda przezroczysta, bezbarwna, o bardzo stabym zapachu. Zawartosé¢ zelaza, manganu, jonu
amonowego, przewodno$¢ wlasciwa oraz odczyn w granicach norm sanitarnych.

Pod wzglgdem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym w zakresie podstawowej analizy
sanitarnej, woda odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna

odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
Podstawa prawna:

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417, zmiana Dz.U.
z2010r.,Nr 72, poz. 466)
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Laboratorium Monitoringu Srodowiska
% 59 — 900 ZGORZELEC ul. Warszawska 11
tel. 75 64 94 525, fax 75 64 94 529
BADANIA oryginat — kopia

/

AB 668

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 200/Z
. PUK Sp. zo0.0 59-970 Zawidow ul. Dworcowa 4
Zleceniodawca
Nazwa firmy - imig | nazwisko kod pocztowy, miejscowosc ulica, nr
Nr probki nadany przez 150 . . Pracownik Sekcji Higieny
prébkobiorce Nr prébki Frabloblorca Komunainej PSSE
iejski Pl i - I fuz j
Pochodzenie probki Urzad Miejski w Zaw:dowue' ac Zwyciestwa- kurek czerpalny w toalecie stuzbowej
Okreslenie migjsca | punktu pobrania probki
14 1 /
Probke pobrano il Kod nadany probce w laboratorium 20N
data Kod probki
14.05.201 iz
Probke dostarczono 052013 . ) VEIRREGERS
data Probke badano wg zlecenia wewnetrznego Nr ziecenia wewnetrznego
14.05. 1 13
Badania rozpoczeto g Badania zakonczono 608
data data
« Laboratorium nie uczestniczy w pobieraniu | transporcie probek.

- Wyniki z badan odnosza sie wytacznie do badane) probki

« Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci

- Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania

+ W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegdlne okolicznosci mogace wptynac na wynik koficowy badania

+ Dokumenty | zapisy dotyczace badania oraz badanej/ych probki/ek nie ujgte w ninigjszym raporcie przechowywane sa w
Laboratonum Monitoringu Srodowiska Mogg byc udostepnione klientowi na jego zyczenie

Analiza mikrobiologiczna - kod probki 200/Z
Kierunek badania Metoda badawcza Jednostka Wynik badania Niepewnosc
Ogélna liczba kolonii na

agarze odz; m w
ter?\peraturz?(lggytz) oc PN-EN ISO 6222: 2004 jtk*/ 1 ml - +

w 1 ml wody A
Ogadlna liczba kolonii na
agarze odzywczym w

temperaturze (22+2) °C PN-EN ISO 6222: 2004 Jtk*/ 1 ml - : 4
w 1 ml wody A
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308 -1: 2004
w 100 ml wody A +Ap1:2005 +AC:2009 jtk*/ 100 ml 0 + -
Test standardowy
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308 -1: 2004
w 100 mi wody A +Ap1:2005 +AC:2009 jtk*/ 100 ml 0 ¥ -

Test standardowy

Liczba enterokokow

katowych w 100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk*/ 100 ml 0 + -
wody A
Liczba Clostridium Wydawnictwo Metodyczne PZH
perfringens w 100 ml Warszawa 2006, jtk*/ 100 ml - + -

wody A czesc Il




B .
QOddziat Laboratoryjny strona 2/2

07 01.01 (Aktualizacja na dzien 08 11 201355 e

Analiza fizykochemiczna - kod prébki 200/Z

Kierunek badania Metoda badawcza Jednostka Wynik badania Niepewnos¢
Metnosc A PN-EN ISO 7027: 2003 NTU 0,57 7 0.15
PN-EN ISO 7887 2002 ..
Barwa A roiaiat 4 mg/l Pt <5 t -
PB-01.00.00, edycja 2
- 1
Zapach z dnia 21.09.2011 r ZIR
Odczyn pH A PB-04.00.00, edycja 1 ] 70 p 03
(temp. 20° C) z dma 29.08.2011 ' = '
Przewodnos$¢ wiasciwa A
318 16
(temp. 25° C)
Korekta za pomoca urzadzenia do PN-EN-27888 1999 uS/cm
kompensac) wplywu temperatury o
Ponizej wyniku podano lemperature Temperatura 16.8°C
pomiaru
Stezenie sumaryczne
wapnia i magnezu PN-ISO 6059: 1999 mg/l - t -
(Twardos¢ ogdlna) A
Stezenie wapnia A PN-ISO 6058: 19399 mg/| - +
PN-C-04554-4: 1999,
Stezenie magnezu A Zatacznik A mg/l - + -
Stezenie chlorkow A PN-ISO 9297. 1994 mg/I| + -
Stezenie zelaza ogéinego A PN-ISO 6332: 2001 ug/l <43*" - 3 -
i meldiied PN-92/C-04590.03 ug/! <37 t -
ogélnego A
Stpzela ‘°";‘\ SnowRgy PN-ISO 7150-1: 2002 ma/l 0,049 + 0.006
Stezenie azotynow A PN-EN 26777: 1999 mg/| - + -
Stezenie azotandw A PN-82/C-4576.08 mag/l ¥
Indeks Mn PN-EN I1SO 8467 2001 mg/l +
Siarczany PN-ISO 9280: 2002 mg/l +
PB-03.00.00, edycja 2
GHIo z dnia 12.04.2010 1 mg/ £
Inne: -

A - Metoda akredytowana- zakres akredytacji PCA nr AB 663.

* jik - jednostka tworzaca kolonie

* - granica oznaczalnosci

Podana wartos¢ niepewnosci nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki

Podana niepewno$¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej ztozonej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2,
ktory dla rozktadu @ormalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95 %

ODDZIAL LABORATORYJINY

Sprawo zit: Sprawozdanie autoryzowat:

|
Agnieszka Salata-Niemiec o
ASYSTENT
Laboratorium Monitoringu

KONIEC SPRAWOZDANIA

Zgodnie z Komunikatem ISO-ILAC-IAF (styczer 2009) dostepnym na stronie www pca.gov pl akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC
17025:2005 oznacza speinienie wymagan dot. Kompetencji technicznych i systemu zarzadzania koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie
wynikow badan/ wzorcowan

PSSE w Zgorzelcu LMS, sprawozdanie z badania wody nr 200/Z




